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1. AMAÇ: Merkezimiz elektrik sistemlerinin güvenli kullanımının sağlanması. 

2. KAPSAM: Merkezin tüm birimleri 

3. SORUMLULAR: Teknik Atölye Çalışanları 
4. FAALİYET AKIŞI 

 

4.1. Temeller ve duvarlar 
a) Temellerin çatlak ve çökme yönünden kontrolleri yapılacak, 
b) Duvarlar çatlak,nem sıva ve badana yönünden kontrol edilecek 
c) Bina temelinin çevresindeki toprak kontrol edilerek kablo giriş ve çıkışlarının açıkta 
kalmaması sağlanacaktır. 
d)Tavan ve çatıda akma olup olmadığı kontrol edilecek. 
e)Trafo odasının havalandırılma durumunun yeterli olup olmadığı kontrol edilecektir. 

Yeterli değilse gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

4.2. Temizlik 
a) Trafo bölümünün temizliği yapılacaktır. 

b) Trafo tankının,soğutma petekleri ve bu bölümde var olan yapıların temizliği yapılacaktır. 
Toz temizliğini takiben kaçak yağ varsa yağların temizliği yapılacaktır. Trafo sıcaklığının 
Dış ortam verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizliği özenle 
yapılacaktır. 

c) Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliği yapılacaktır. 
d) Trafo buşinglerinin temizliği yapılacaktır. 

 

4.3. Kontrol ve inceleme 
a) Trafo tekerleklerinin kilit durumları kontrol edilecektir. (kilitler trafonun ray doğrultusunda 

hareketini önler duruma getirilecektir.) Gerekiyorsa frenleme takozumonte edilecektir. 
b) Yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. 
c) Bütün metal aksamların boya yönünden kontrolleri yapılacak, eksik olan bölümlerin 

boyaları yapılacaktır. 
d) Bütün elektrik ve mekanik bağlantılarının gevşeklik yönünden kontrolleri yapılarak 

gerekmesi halinde tamiri yapılacaktır. 
e) Bütün elektrik bağlantılarının elektrik control teması yönünden kontrolleri yapılacak ve 

yüzey temizliği yapılacaktır. 
f)  Baraların buşinglere bağlantısında buşinglerin yatay yönde zorlanmaması sağlanacaktır. 
g) Termostat, bucholzrölesinin fonksiyon testleri ve buna bağlı olarak control rölesinin testleri 

yapılacaktır. 
h) Eklatörlerin kontrolleri yapılarak, gerekiyorsa ayarları yapılacaktır. 
i)  Silikajel control edilecektir. 

 

4.4. Testler 
Trafo yağı isle ilgili aşağıdaki test ve ölçümler yapılarak /yaptırılarak değerlendirme sonuçlarına 

gore gereken işlemler ve alınması gereken önlemler belirtilecektir. 
a) İdarenin trafo yağı testi yaptırmak istemesi durumunda, Trafo yağından numune alınarak, 

yetkili kuruluşlarda renk, tortu, koku, delinme gerilimleri ve dielektrik dayanım testleri 
yaptırılacaktır.



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
TRAFO MERKEZLERİ VEORTA GERİLİM (OG), ALÇAK GERİLİM 

(AG)İLETİM HATLARININ BAKIM VE ONARIM TALİMATLARI 

Kod: TY.TL.62                Yayın Tarihi:15.12.2020              Revizyon No:                      Revizyon Tarih:                     S.N:2/4 

b)   Yapılan test sonuçlarına gore trafo yağının seperasyon işlemine tabi tutulması veya yağın 

değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem yaptırılacaktır. 

 

5- KESİCİLER 
5-1. Çelik yapı 

Kesicinin çelik yapısının oturma ve yerinden oynama yönünden kontrolleri yapılacaktır. Gevşek 
bağlantıları sıkıştırılacak ve kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışması önlenecektir. 

a)  Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecektir. Gerekli yerler boyanacaktır. 

 

5-2. Kontrol ve incelemeler 
a) Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarının kontrolleri yapılacak ve baralardan 

kesiciye yük gelmemesi sağlanacaktır. 
b) Elektrik bağlantı yüzeylerinin kontrolleri yapılacak ve gerekiyorsa yüzey temizlikleri 

yapılacaktır. 
c) Mekanizmanın,elemanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar  

açıklıkları yönünden kontrolleri yapılacaktır. 
d) Açma ve kapama işlemleri yapılarak gerekli kontroller yapılacaktır. 
e) Sekonder devre ile ilgili bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. 
f)  Kesicilerin mekanizmasının mekanik kontrolü yapılacaktır. 
g) Herhangi bir hücrenin açması durumunda nedenleri araştırılacaktır. 

5-3. Temizlik 
a) Hücrelerin temizliği yapılacaktır. 

b) Çelik yapıların ve ardından kesici kutuplarının temizliği yapılacaktır. 
c) Mekanizma bölümü açılarak basınçlı hava yardımı ile temizliği yapılacaktır. 

 

6-AKIM TRAFOLARI 

 

6-1. Temizlik 
a) Çelik yapı temizliği yapılacaktır. 
b)Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. 

 

6-2.Kontrol ve/veya incelemeler 
Primer bağlantıları kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa kontak yüzeylerinin temizliği 

yapılacaktır. 
a) Bütün bağlantıların kontrolleri yapılarak gerekli sıkıştırmalar yapılacaktır. 
b) Sekonder uç bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır. 

 

7-GERİLİM TRAFOLARI 

7-1.Temizlik 
a) Çelik yapı temizliği yapılacaktır. 

b)Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. 

 

7-2.Kontroller ve/veya incelemeler: 
Primer bağlantıları kontrolleri yapılacak, gerekiyorsa temizlikleri yapılacaktır. 

a) Bütün bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. 
b) Sekonder uç bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır. 

8-PARAFUDRLAR 

8-1.Temizlik 
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a) Çelik yapı temizliği yapılacaktır. 

b)Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır. 

8-2.Kontroller 
a)  OG tarafı bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa kontak yüzeylerinin temizliği 

yapılacaktır. 
b) Toprak iletkeni ile olan bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa kontak yüzeylerinin 

temizliği yapılacaktır. 
c) Bütün bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. 

 

9-AYIRICILAR 
9-1.Temizlik 

a) Çelik yapı temizliği yapılacaktır. 
b)Yalıtma bölümlerinin temizliği yapılacaktır. 

9-2.Kontroller 

a) Elektrik bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa temizlikleri yapılacaktır. 

b) Bütün bağlantı noktalarının kontrolleri yapılacaktır. 
c) Bara bağlantısındaki kasılmalar yüzünden mesnetizolatörlerine mekanik yük gelmediğinin 

kontrolü yapılacaktır. 
d) Hareketli ve sabit kontakların kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa ark çapakları ince eğe ve 

yazım para ile giderilerek düzgün yüzey sağlanacaktır. 
e) Kontak basma durumlarının kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa kontak basma ayarları 

yapılarak eksik veya fazla basmaları önlenecektir. 
f)  Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönlerinin kontrolleri yapılacaktır. 

Gerekiyorsa ayarlamaları yapılacaktır. 

g) Mesnetveiticiizolatörlerin kırık, çıkık, vb. y önlerden kontrolleri yapılacaktır. 
h) Kumanda mekanizmasının kumanda boru ve mafsalların kontrolleri yapılacaktır. 

10-TOPRAKLAMALAR 

10-1.Kontrol 
a) Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, parafudr, kablo başlığı vb.) 

Gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantıları sökülerek 
temas yüzeylerinin temizlikleri yapılacaktır. 

b) Bu bağlantılardan başlanarak topraklama barasına kadar olan toprak lamailetkenlerin 
kontrolleri yapılacaktır. 

c) Topraklama barası üzerindeki tüm bağlantılar için aynı işlemler tekrarlanacaktır. 
d) Birbirine bağlı bütün metal aksamlar için aynı işlemler tekrarlanacaktır. 
e) Hücre kapılarının flexible topraklama bağlantıları açılarak aynı işlemler 

tekrarlanacaktır. 
f) Topraklanmamış birimler varsa topraklama barasına bağlantıları yapılacaktır 

10-2. ÖLÇME 
İşletme ve koruma (paratoner)    topraklama dirençleri ölçülecektir. Topraklama barasını 

Topraklama elektrotuna en yakın bağlantısından ayırarak topraklama elektrotlarının dirençleri megerile 

ölçülecektir. Ayrılan bağlantılar normale getirilerek, topraklama direncini topraklama elektrotuna en az 

üç veya dört noktadan tekrardan ölçümleri yapılacaktır. Bu değerler yeraltındaki kısımla aynı 

değerlerde olacaktır. 

Ölçme yapılırken tüm sisteme ait yalıtım malzemeleri (mesnetizolatör,buşing,geçişizolatörleri 

vb.), güç trafosu ve ölçü trafolarının izolasyon testleri yapılıp uygunluğu raporlanacaktır. 

11-BARALAR: 
İzolatör temizliği yapılacaktır. Bağlantı gevşeklikleri kontrolü yapılacaktır. Gerekiyorsa yüzey 

temizlikleri yapılacaktır. 
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12- OG SİGORTALAR: 
Sigortaların kontrolleri yapılacak 

13-GEÇİTİZOLATÖRLERİ: 
Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H) geçitizolatörlerinin temizlikleri yapılacaktır. 

Tijveiletken bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa temasyüzeyleri değiştirilecektir. 
İzolatörlerin elektriksel bağlantılarının yalıtımı uygun bir malzeme ile sağlanacaktır. 

14-YERALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI: 

14-1. Temizlik 
a.Trafo merkezlerindeki kablo kanallarının temizlikleri yapılacaktır. 

14-2.Kontrol: 
a.Hangi kablonun hangi binayı beslediğine dair kelepçeli işaretleme sistemleri ile kablolar 

işaretlenecektir. 
b.Açık durumda bulunan kablo kanalları sac kapak ile kapatılacaktır. 

14-1.Kontrol: 
Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçevb.) kabloizolasyonunu 
zedeleyip zedelemediğine ilişkin controller yapılacaktır. 

15-TRAFO BİNASI 

15-1. Temizlik 
a.Trafo binalarının iç ve dış temizlikleri yapılacaktır. 

b.Trafo binalarının yağmur, sel ve toz girişi yönünden izlenmesi yapılacaktır. 
c.Trafo binalarının boya badana vb.ihtiyaçları control edilerek idareye gereğiyle ilgili rapor 

verilecektir. 
d.Trafo binalarının içerisine hiçbir suretle hayvan (kanatlı,  kemirici,  evcil,  sürüngen) 

girmemesi yönünden control yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 

16-AG DAĞITIM PANOLARI 

a. Panoların dış ve iç temizliği basınçlı hava ile yapılacaktır. 
b.Pano teçhizatlarının normal durumda olduklarına ilişkin controller yapılacaktır. 

c.Bütün elektrikli bağlantıların kontrolleri yapılacaktır. 
d.Değiştirilmesi gereken şalter,   sigorta vb.   Gibi salt malzemeleri ile ampermetre, 

voltmetre, enerji analizörü vb.gibi ölçü aletleri değiştirilecektir. 
e.Etiket sizşalterler deşalternominalakımı ve ait olduğu besleme noktasıetiketleri düzenlenecek 

ve muntazam olarak monteedilecektir. 
 

17-O.G. MODÜLERHÜCREODALARI: 
OG modüler hücre odalarının temizlikleri yapılacak, modüler hücrelerin çalışma durumu 

control edilecektir. Arıza durumunda arıza giderilecektir. Bakımsız akü gruplarının kontrolü 
yapılacak arızalı olanların arızaları giderilecektir. Hücrelerin elektriksel bağlantıları kontroledilecek, 
eksik / aksak olanla giderilecektir. Aşırı akım/ihbar rölelerinin ayarları merkez içi ring durumlarına 
gore (oluşabilecek besleme güzergâhlarının sonucu binecek yük göz önüne alınarak ) yapılacaktır.
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